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Protokol o zkouskach €. 5895/ 6P0 / 24
Cislo vzorku: 8036/6P0/24
Misto a bod odbéru : Smréna - €.16 (p.Kvas) koupelna umyvadlo kohout Datum a Cas odbéru : 22.4.2024  10:45
Datum a Cas pfijmu : 22.4.2024 12:26

Zakaznik: OBEC SMRCNA, Smréna 22, Smréna, 588 01

Predmét zkousSky : Pitna voda

Vzorkoval : Studnicka Martin, VVzorkar

Postup odbéru : Odbér vzork( pitnych vod SP &. 1 (CSN EN 1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN I1SO 5667-14, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN I1SO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sh.)

Rozsah rozboru : PL, Uplny rozbor dle vyhl. €.252/2004 - zdroj podzemni

voda

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Plan odbéru :
Datum provedeni analyz: 22.4.2024 - 3.5.2024

976/6P0/24

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkousky

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) | SOP &.13/2013/1ll (CSN EN ISO 9308-1) (6P0)

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0  (MH)| SOP &.13/2013/11l (CSN EN ISO 9308-1) (6P0)

Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) | SOP &.16/2013/1ll (CSN EN ISO 6222) (6P0)

Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 49 200 (DH) | SOP &.16/2013/lll (SN EN ISO 6222) (6P0)

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) | SOP &.15/2013/1ll (ESN EN ISO 7899-2) (6P0)
Mikroskopicky obraz - celkovy jedinci/ml 0 50 (MH) | SOP &.20/2014/1ll (CSN 75 7712) (6P0)

pocet organizmi

Mikroskopicky obraz - zivé jedinci/ml 0 0 (MH)| SOP &20/2014/lll (CSN 75 7712) (6P0)

organizmy

Mikroskopicky obraz - % <1 5 (MH)| SOP &.19/2014/1l (CSN 75 7713) (6PO0)

abioseston
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkousky

Uran ug/l 0,4 15 (NMH)| SOP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2) PZ1
Konduktivita mS/m 13,5 125 (MH) | SOP &. 28/2015/Il (navod firmy Thermo Scientific) PZ7
Antimon g/l <0,05 10 (NMH)| SOP &. 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2) IPZ1
Arsen ug/l 0,1 10 (NMH)| SOP &. 18A/2013/11l (CSN EN SO 17294-2) 1PZ1
Draslik mg/| 1,64 1-10 (DH) | SOP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2) PZ1
Chrom g/l 0,3 25 (NMH)| SOP &. 18A/2013/11I (CSN EN SO 17294-2) IPZ1
Kadmium pg/l 0,27 5,0 (NMH)| SOP &. 18A/2013/111 (CSN EN ISO 17294-2) IPZ1
Méd ug/l 7,5 1000 (NMH) SOP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2) IPZ1
Nikl pg/l 1,3 20 (NMH)| SOP &. 18A/2013/lil (CSN EN ISO 17294-2) Pz1
Olovo g/l <0,1 10 (NMH)| SOP &. 18A/2013/lIl (CSN EN ISO 17294-2) IPZ1
Rtut’ pg/l <0,050 1 (NMH) | SOP &.29 (ESN 75 7440) Pz1
Selen ug/l <0,5 20 (NMH)| SoP &. 18A/2013/1ll (CSN EN ISO 17294-2) PZ1
Sodik mg/l 6,89 200 (MH) | SOP & 18A/2013/lll (CSN EN 1SO 17294-2) PZ1
Bor mg/| 0,0009 1,5 (NMH)| SOP &. 18A/2013/11l (CSN EN SO 17294-2) PZ1
Benzo(a)pyren pg/l <0,001 0,01 (NMH) SOP &37 A (CSN EN 1SO 17993) IPZ1
Polycyklické aromatické uhlovodiky ugll 0 0,10 (NMH) SOP &.37 A (CSN EN ISO 17993) IPZ1
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,001 SOP &.37 A (CSN EN ISO 17993) IPz1
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,001 SOP &.37 A (CSN EN ISO 17993) PZ1
Benzo(g,h,i)perylen pg/l <0,001 SOP &.37 A (€SN EN ISO 17993) Pz1
Indeno(123-cd)pyren uag/l <0,001 SOP &.37 A (CSN EN ISO 17993) IPZ1
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Chlor volny mg/| <0,03 0,3 (MH) | SOP & 4/2013/lll (SN EN ISO 7393-2, navod firmy *
MERCK, HACH) (6P0)
Teplota vody °C 10,2 8- 12 (DH) | SOP &.7/2013/lll (CSN 75 7342) (6P0) *
Chut’ Prijatelny - SOP ¢&. 5/2013/111 (ESN 75 7340, SN EN 1622) (6P0) *
stupen 0
Pach Prijatelny - SOP &. 5/2013/111 (SN 75 7340, SN EN 1622) (6P0) *
stupen 0
Tetrachlorethen ug/l <0,2 10 (NMH)| SOP &36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO 15680) PZ1
Trichlorethen ug/l <0,2 10 (NMH)| SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, €SN EN I1SO 15680) IPZ1
Dichlorethan ug/l <0,1 3 (NMH) | SOP &36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO 15680) IPZ1
Trihalometany ug/l 0,6 50 (NMH)| SOP &.36 (CSN EN 1SO 10301, SN EN ISO 15680) IPZ1
Trichlormethan ugll <0,2 30 (NMH)| SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, ESN EN ISO 15680) 1PZ1
Tribrommethan ug/l <0,2 SOP &.36 (CSN EN 1SO 10301, SN EN ISO 15680) IPz1
Bromdichlormethan ug/l 0,2 SOP &.36 (CSN EN 1SO 10301, SN EN ISO 15680) IPZ1
Dibromchlormethan ug/l 0,4 SOP &.36 (CSN EN 1SO 10301, CSN EN ISO 15680) IPZ1
Benzen ug/! <0,1 1,0 (NMH)| SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, €SN EN ISO 15680) PZ1
Suma tetrachlorethenu a trichlorethenu ug/l 0 10 (NMH)| SOP &.36 (CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO 15680) IPZ1
Chloritany pg/l <3,0 250 (NMH) SOP &. 2/2012/11 (SSN EN 1SO 10304-1, CSN EN ISO IPZ1
10304-4, CSN EN ISO 15061)
Barva mag/l Pt <2 20 (MH) | SOP ¢&. 36/2015/I1l (navod firmy Thermo Scientific) \PZ7
Zakal ZFn 0,32 5 (MH)| SOP &. 44/2015/111/B (CSN EN ISO 7027-1) (6P0)
Dusitany mg/l <0,030 0,50 (NMH) SOP &. 31/2015/1ll (navod firmy Thermo Scientific) PZ7
Amonné ionty mg/l 0,020 0,50 (MH) | SOP &. 29/2015/1ll (navod firmy Thermo Scientific) PZ7
Fluoridy mg/l 0,08 1,5 (NMH)| SOP &. 2/2012/111 (CSN EN ISO 10304-1, CSN EN 1SO PZ1
10304-4, CSN EN ISO 15061)
Dusi¢nany ma/l 10,7 50 (NMH)| SOP &. 5/A/II (6P0)
CHSK manganistanem mg/l 0,4 3 (MH) | SOP &.40/2015/lll (CSN EN ISO 8467) (6P0)
Zelezo ma/l <0,04 0,20 (MH) | SOP-02/03 (CSN ISO 6332) (6P0)
Mangan mg/l <0,02 0,050 (MH)| SOP &. 48/2016/lll (névod firmy Thernmo Scientific) PZ7
Hlinik ma/l <0,01 0,20 (MH) | SOP &. 49/2016/1l (navod firmy Thermo Scientific) PZ7
Vapnik a hof¢ik mmol/l 0,31 2,0 - 3,5 (DH)| SOP &.45/2015/11l (dopoget) IPZ7
Vapnik ma/l 11 40 - 80 (DH) | SOP &. 45/2015/lil (navod firmy Thermo Scientific) PZ7
Horcik ma/l <1,0 20 - 30 (DH)| SOP &.46/2015/1ll (navod firmy Thermo Scientific) IPZ7
Chloridy ma/l 2,5 250 (MH) | SOP &. 33/2015/11l (navod firmy Thermo Scientific) \PZ7
Sirany mg/l 39,6 250 (MH) | SOP &. 34/2015/Il (névod firmy Thermo Scientific) IPZ7
Kyanidy celkové ma/l <0,005 0,050 (NMH) SOP &.24 (CSN 75 7415) 1PZ1
Chlore¢nany pg/l <5,0 250 (NMH) SOP &. 2/2012/1ll (SN EN ISO 10304-1, GSN EN ISO IPz1
10304-4, CSN EN ISO 15061)
Bromi¢nany pg/l <3,0 10 (NMH)| SOP ¢&. 2/2012/111 (ESN EN ISO 10304-1, CSN EN 1SO IPZ1
10304-4, ESN EN ISO 15061)
pH (25°C) 6,3! 6,5 - 9,5 (MH) SOP &.3/2013/11l (CSN ISO 10523) (6P0)
Suma chloritany a chlore¢nany ug/l 0 250 (NMH) (dopoget sumy) IPZ1
Pesticidy
ZkouSka Jednotka | Vysledek Limit Identifikace zkousky
2,4-D pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)
2, 6, Dichlorbenzamid ( BAM ) g/l <0,025 SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy PZ1
firmy Agilent Technologies)
Acetochlor pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP ¢&. 54/2018/11I (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)
Acetochlor ESA pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)
Acetochlor OA pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy Pz1

firmy Agilent Technologies)




VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as. Protokol ¢.5895/6P0 /24 Strana: 3/7
Zkouska Jednotka | Vysledek Limit Identifikace zkousky

Alachlor g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Alachlor ESA pg/l <0,025 0,5 (SH)| SOP &. 54/2018/lil (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Alachlor OA pg/l <0,025 0,5 (SH) | SOP &.54/2018/11 (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Aminopyralid g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Atrazin g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Atrazin-2-hydroxy ug/l <0,025 1 (SH)| SOP &. 54/2018/11 (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Atrazindesethyl-desisopropyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Atrazin-desethyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Atrazin-desisopropyl g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Azoxystrobin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Bentazon pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Bentazon-methyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Boscalid g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Bromacil pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Carbendazim pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Carbetamide pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Carboxim g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Clomazon pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Clopyralid pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Cyanazin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP ¢. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Cyproconazole g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Cyprodinil ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Desmedipham pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Dicamba ug/l <0,035 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Difenoconazol g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Diflufenican pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Dichlormid pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy PZ1

firmy Agilent Technologies)




VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as. Protokol ¢.5895/6P0 /24 Strana: 4/7
Zkouska Jednotka | Vysledek Limit Identifikace zkousky

Dichlorprop g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Dichlorvos pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikatnt listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Dimefuron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Dimetachlor OA g/l <0,025 3 (SH)| SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Dimethachlor g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Dimetachlor ESA ug/l <0,025 3 (SH)| SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikaénf listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Dimethenamid - P pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Dimethoat pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Dimethomorph g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Dimoxystrobin ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Diuron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Epoxikonazol pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Ethidimuron g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Ethofumesate pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Fenpropidin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Fenpropimorf pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Fenuron g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Fluazifop-P-butyl ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Fluroxypyr g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Flusilazol pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Haloxyfop-methyl g/l <0,030 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Hexazinon pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Chlorfenvinfos pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Chloridazon ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Chloridazon - desphenyl g/l <0,025 3 (SH)| SOP &. 54/2018/lIl (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Chloridazon - methyl - desphenyl pg/l <0,025 3 (SH)| SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacnf listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Chlorotoluron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy PZ1

firmy Agilent Technologies)
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Chlorotoluron-desmethyl g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Chloroxuron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikatnt listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Chlorpropham pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Chlorpyrifos pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Iprovalicarb g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Isoproturon pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Isoproturon-desmethyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Isoproturon - monodesmethyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikadni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Kresoxy-methyl g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Lenacil pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Linuron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

MCPA pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

MCPB g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

MCPP (mecoprop) pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Mefenpyr-diethyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Mesotrion pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy 1PZ1
firmy Agilent Technologies)

Metamitron g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Metazachlor pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Metazachlor ESA pg/l <0,025 2,5 (SH) | SOP & 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Metazachlor OA pg/l <0,025 2,5 (SH) | SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Metconazol g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Methabenzthiazuron ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Methoxyfenozid pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Metobromuron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy 1PZ1
firmy Agilent Technologies)

Metolachlor g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Metolachlor ESA pg/l <0,025 0,5 (NMH)| SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Metolachlor OA pg/l <0,025 0,5 (NMH)| SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy PZ1

firmy Agilent Technologies)
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Metoxuron g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Metribuzin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikatnt listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Metribuzin - desamino pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Monolinuron pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Napropamid g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Pendimethalin ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Pethoxamid pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Phenmedipham pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Picoxystrobin g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Pesticidni latky celkem ug/l 0 0,50 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Prochloraz pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Prometryn pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy 1PZ1
firmy Agilent Technologies)

Propaquizafop g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Propazin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Propiconazol pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Prothiokonazol pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Pyrimethanil g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Quinmerac pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Quinoxyfen pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Quizalofop - P - ethyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Sebutylazin g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Simazin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplika&ni listy Pz1
firmy Agilent Technologies)

Simazin-2-hydroxy pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1
firmy Agilent Technologies)

Spiroxamin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Tebukonazol g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Terbuthylazin pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Terbuthylazin-desethyl-2-ydroxy pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy PZ1

firmy Agilent Technologies)
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Terbuthylazin-desethyl g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Terbuthylazin-hydroxy pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikatnt listy PZ1
firmy Agilent Technologies)

Terbutryn g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikacni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Thiacloprid pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/11l (EPA 535, EPA 536, aplikaéni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Thiophanate-methyl g/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/1ll (EPA 535, EPA 536, aplikatni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Trifloxystrobin ug/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/lll (EPA 535, EPA 536, aplikagni listy IPZ1
firmy Agilent Technologies)

Trinexapac-ethyl pg/l <0,025 0,10 (NMH) SOP &. 54/2018/111 (EPA 535, EPA 536, aplikani listy IPz1

firmy Agilent Technologies)

* Zkousky provadéné v misté odbéru
IPZ Interné provedena zkouska internim dodavatelem
6P0 - zkouska provedena na pracovisti Jihlava, Zizkova 93, 586 01 Jihlava
Interni dodavatel : IPZ1 Zku$ebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018,Pracovisté Brno
IPZ7 Zku$ebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018, Pracovisté Trebi¢ - LaboratoF pitnych vod
< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti
KTJ - kolonii tvofici jednotka
Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.
NMH - nejvyssi mezni hodnota MH - mezni hodnota DH - doporucenéa hodnota
SH - indika¢ni hodnota iniciujici hodnoceni a Fizeni zdravotnich rizik. Limitni hodnota plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky bude méné nez
0,1ug/l v souladu s vyhlaSkou 252/2004 Sb., pfiloha €. 1, tab.C.
Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu.
Pokud informace a data dodané zakaznikem maji vliv na platnost vysledk( zkouek, Vodohospodarské laboratofe za né odmitaji odpovédnost.
Informace a data dodana zakaznikem: Misto odbéru, typ odbéru, datum a ¢as odbéru, vysledky zkousek, které proved| zakaznik.
! — vysledek nevyhovuije limitu vyhlasky.
Hodnoceni dle vyhlaSky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stupefi 0, 1 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny,
stupen 2 - pfijatelny (typicky pro danou oblast) / nepfijatelny (neobvykly, cizorody, netypicky pro danou oblast)
Vysledky zkousek se tykaji jen zkouSenych predmétd. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Vysledky schvéleny dne : 3.5.2024
Ing. Jitka Mickova
Vedouci pracovisté

Protokol vystaven dne :  3.5.2024
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